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Σημείο Δρόσου 

θερμοκρασία εξόδου 
Ψύκτη 

θερμοκρασία 
περιβάλλοντος 

ΣΠΑΤΑ/Αεροδρόμιο     15/10/2015  -   15/10/2016 
193 ημέρες με μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος  
23 β. Κελσίου : ψύξη μόνο με αερισμό (free cooling) 

free cooling free cooling 

κατανάλωση ρεύματος : 4KW ανά 100KW μηχανημάτων IT 
κατανάλωση νερού : 0,7 λίτρα ανά 1KW ψυκτικής ισχύος +30% λόγω ανανέωσης νερού 

  

Κλάση Data Center (ashrae 2011) 

A2   :  350  ημέρες ( Tdp <=21)         Α3  :  15 ημέρες  ( 21 < Τdp <= 22) 
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σημείο δρόσου θερμοκρασία περιβάλλοντος 

μέγιστη θερμοκρ. Υγρού βολβού θερμοκρασία εξόδου από τον ψύκτη ΕΛΕΥΣΙΝΑ/αεροδρόμιο 
01/06/2016  -  30/08/2016 Κλάση Data Center (ashrae 2011)    A2   :  90 ημέρες ( Tdp <=21)        A3 : 1 ημέρα( Tdp <=22)         
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σημείο δρόσου θερμοκρασία περιβάλλοντος 
θερμοκρασία εξόδου από τον ψύκτη 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ/Ταμπούρια    16/10/2015 - 15/10/2016 

183 ημέρες με Tmax <= 23 β. Κελσίου : free Cooling 
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σημείο δρόσου θερμοκρασία περιβάλλοντος 

μέγιστη θερμοκρασία υγρού βολβού θερμοκρασία εξόδου από τον ψύκτη 

ΝΕΑ ΦΙΛΟΘΕΗ/οδός Μπόχαλη     

  01/06/2016- 30/08/2016 
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σημείο δρόσου θερμοκρασία περιβάλλοντος 

μέγιστη θερμοκρ. Υγρού βολβού θερμοκρασία στην έξοδο του ψύκτη 

ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ   

01/06/2016 -  31/07/2016 
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θερμοκρασία στην έξοδο του ψύκτη σημείο δρόσου θερμοκρασία περιβάλλοντος 

σχετική υγρασία μέγιστη θερμοκραία υγρού βολβού 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/αεροδρόμιο Μακεδονία 

Αύγουστος  2016 
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θερμοκρασία στην έξοδο του ψύκτη σημείο δρόσου Θερμοκρασία περιβάλλοντος 

σχετική υγρασία μέγιστη θερμοκρασία υγρού βολβού 
ΑΛΜΥΡΟΣ ΒΟΛΟΥ    ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ  2016 



 

 

23,7 24,4 

21,1 

24,1 24,2 23,7 
22,1 

23,2 
22 

23,8 24,7 

18,3 18,2 
19,6 

21 
22,7 23,3 23,5 

22,4 23,2 24,1 24,2 

20 
21 

22,6 

19,6 
18,1 

21,5 
23 23,5 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

θερμοκρασία στην έξοδο του ψύκτη σημείο δρόσου θερμοκρασία περιβάλλοντος 

σχετική υγρασία μέγιστη θερμοκρασία υγρού βολβού 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΚΕΝΤΡΟ     ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 
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θερμοκρασία στην έξοδο του ψύκτη σημείο δρόσου θερμοκρασία περιβάλλοντος 
σχετική υγρασία μέγιστη θερμοκρασία υγρού βολβού 

ΛΑΡΙΣΣΑ/αεροδρόμιο    ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ  2016 
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θερμοκρασία στην έξοδο του ψύκτη σημείο δρόσου 

θερμοκρασία περιβάλλοντος σχετική υγρασία 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ    ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ  2016 
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θερμοκρασία στην έξοδο του ψύκτη 

σημείο δρόσου 

θερμοκρασία περιβάλλοντος 

σχετική υγρασία 

μέγιστη θερμοκρασία υγρού βολβού 

ΚΙΛΚΙΣ      ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 
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θερμοκρασία στην έξοδο του ψύκτη σημείο δρόσου Θερμοκρασία περιβάλλοντος 

σχετική υγρασία μέγιστη θερμοκρασία υγρού βολβού ΚΑΛΑΜΑΤΑ /αεροδρόμιο 
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ   2016 
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σημείο δρόσου θερμοκρασία περιβάλλοντος μέγιστη θερμοκρασία υγρού βολβού θερμοκρασία στην έξοδο του ψύκτη 

ΜΑΡΟΥΣΙ/οδός Πεντέλης    01/06/2016 -30/08/2016 
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μέγιστη θερμκρασία υγρού βολβού 

ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ        ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 



 

 

22,7 23,3 
25,3 

23,5 24,3 24,2 
22,5 

25,5 25,2 
24,1 

25,2 25 

20 19 19,5 
21,8 22,7 22,4 23,3 23,1 

25 24,1 24,9 
22,7 22,7 

20 20,3 21,3 22,3 23,2 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

θερμοκρασία στην έξοδο του ψύκτη σημείο δρόσου 

θερμοκρασία περιβάλλοντος σχετική υγρασία 

μέγιστη θερμοκρασία υγρού βολβού 

ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ/Αθήνα       ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ  2016 



 


