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Σημείο Δρόσου 

θερμοκρασία εξόδου Ψύκτη 

θερμοκρασία περιβάλλοντος 

ΣΠΑΤΑ/Αεροδρόμιο     15/10/2015  -   15/10/2016 
193 ημέρες με μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος 23 β. Κελσίου : ψύξη μόνο με αερισμό (free cooling) 

                          free cooling 

κατανάλωση ρεύματος : 4KW ανά 100KW μηχανημάτων IT 
κατανάλωση νερού : 0,7 λίτρα ανά 1KW ψυκτικής ισχύος +30% λόγω ανανέωσης νερού 

  

ΔΤ= 38-21,5=16,6 
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σημείο δρόσου 

θερμοκρασία περιβάλλοντος 

θερμοκρασία εξόδου από τον ψύκτη 

ΕΛΕΥΣΙΝΑ/αεροδρόμιο 
01/06/2016  -  30/08/2016 

ΔΤ= 39-21,8= 17,2 
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σημείο δρόσου 
θερμοκρασία περιβάλλοντος 
θερμοκρασία εξόδου από τον ψύκτη 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ/Ταμπούρια    16/10/2015 - 15/10/2016 

183 ημέρες με Tmax <= 23 β. Κελσίου : free Cooling 


